NSTALACIONES 2/

TP:
CALEFACCION

PROF. TITULAR: ARQ. MARIANO LIZIO
PROF. ASISTENTE: ARQ. MARIA BELEN GARCIA

GRUPO 18 - ALUMNOS:
BAQUE VIOTTO OCTAVIO GUILLERMO
BARROSO SALAZAR MARTINA
ABACA, NAHIR AGUSTINA

Los estudiantes desarrollan el sistema de calefaccion central para
una vivienda de una planta.

Primero aprenden a calcular y verificar la eficiencia energética de
todas sus envolventes mediante el uso de planilla K, luego calculan
todo el balance térmico para cuantificar las pérdidas totales de
calor y finalmente a partir del sistema de calefaccién central por
radiadores y por piso radiante le van a entregar el calor perdido al
ambiente, para lo cual los alumnos analizan las ventajas y
desventajas de ambos sistemas, calculan y disefian el trazado de
calefaccion.

Culminan haciendo una conclusién de la importancia del disefio y
calidad aislante de sus envolventes, la influencia de la orientacién
ante los factores climaticos, aportando asi a disminuir el consumo
de energia y disefar evolventes mas eficientes.




LA ACTIVIDAD PROPONE EL DISENO DE LA CALEFACCION DE UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR
EN PLANTA BAJA.

PARA ESTO SE FUERON REALIZANDO DIFERENTES CALCULOS,

CALCULO DE K: ESTE CALCULO NOS PERMITE CONOCER LAS CARGAS TERMICAS QUE
INFLUYEN EN LOS SISTEMAS DE CALEFACCION.

UTILIZANDO EL MATERIAL PROVISTO POR LA CATEDRA NOS PERMITIMOS EXPLORAR E
INVESTIGAR LOS EFECTOS DE LOS DISTINTOS TIPOS DE MATERIALES QUE PUEDEN
COMPONER LAS CAPAS DE LAS ENVOLVENTES (MUROS Y CUBIERTAS) PARA QUE ESTAS

SEAN EFICIENTES.

PLANILLAS Y PLANOS.

CALCULO DE G: CUANTIFICAR LAS CARGAS PERDIDAS POR LAS ENVOLVENTES Y EL AIRE
EXTERIOR PARA OBTENER UNA CARGA TOTAL, PARA DIMENSIONAR LA INSTALACION DEL
SISTEMA DE CALEFACCION PARA LOGRAR EL CONFORT INTERIOR DEL EDIFICIO.

ESTA PLANILLA NOS AYUDA A CALCULAR LA CANTIDAD DE RADIADORES,
BALANCE TERMICO

LA CATEDRA.

RADIADORES:
CANERIA DE ESTOS Y EL CALCULO DE CALDERA A PARTIR DEL

CALCULADO EN LA TABLA ANTERIOR Y LAS TABLAS PROPORCIONADAS POR

CON TODOS LOS DATOS CONOCIDOS ANTERIORMENTE PODEMOS
REALIZAR EL CALCULO DE PISO RADIANTE, DECIDIMOS UNIFICAR CIERTOS AMBIENTES
QUE A NUESTRO CRITERIO TRABAJAN EN CONJUNTO CON LA INTENCION DE OBTENER UNA
TEMPERATURA LiMITE SUPERFICIAL QUE RONDE LOS 30°C. CARGAMOS TODOS LOS DATOS

NECESARIOS Y LOGRAMOS LLEGAR A CUANTOS METROS DE CIRCUITOS Y CANERIiA
NECESITAMOS.

PISO RADIANTE:

g -—

ALUMNOS: BAQUE VIOTTO OCTAVIO GUILLERMO TP: CALEFACCION
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Esquema del cerramiento

| Ubicacion] Cordoba |
I S [ Epoca del ano] TNVIERNO ]
S [Forebecimarca] Templado cado ]
L__Orientacion] Norte ]
S
. Espesor A R Pe P
Material
ateriales (m) W/ m *C m2 *C W kg/m? ka/m#
Rsi 0,130
Revoque interior a la cal 0,020 0,870 0,023 1.800 36,00
Ladrillo ceramico 0,180 0,490 0,367 1.200 216,00
Revogue cementicio exterior 0,020 1,390 0,014 2.100 42,00
#DIV/O! 0,00
#DIV/O! 0,00
#DIV/O! 0,00
#DIVO! 0,00
#DIVIO! 0,00
#0101 0,00
Rse 0,040
IR Total = | 0575  |meve/w 294,00 |kgim?
| K(aRToa) = 1,74 [jwimec | Peso total Tnfm?

K NO VERIFICA, DEBE MEJORARSE

K maximo admisible
Ubicacion Temp. °C a S b c
Cordoba -4 0,32 0,6 0,87 1,52
UZ & INSTALACIONES 2 A PROF. TITULAR: ARQ. MARIANO LIZIO ALUMNOS: BAQUE VIOTTO OCTAVIO GUILLERMO TP: CALEFACCION
PROF. ASISTENTE: ARQ. MARiA BELEN GARCIiA BARROSO SALAZAR MARTINA ANO 2024
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Esquema del cerramiento

| Ubicacion] Cérdoba ]
JRevooue mTERoR ALA CAL | Epoca del afio] INVIERNO ]
PLACADEYESO |Zona bioclimatica] Il templado calido |
o | Orientacion] Norte |
S
. Espesor A R Pe P
Lo (m) Wi m °C m2 °C W kg/m® kg/m?
Rsi 0,130
Revoque interior a la cal 0,020 0,870 0,023 1.800 36,00
Placa de yeso 0,010 0,440 0,023 750 7,50
Ladrillo comun 0,125 0,810 0,154 1.600 200,00
Espuma de poliuretano 0,060 0,050 1,200 10 0,60
Ladrillo comun 0,125 0,810 0,154 1.600 200,00
Placa de yeso 0,010 0,440 0,023 750 7,50
Revoque cementicio exterior 0,020 1,390 0,014 2.100 42,00
#iDIV/0! 0,00
#iDIV/0! 0,00
Rse 0,040
IR Total = | 1,761 |m2eciw 493,60 [kg/m?
K(1RTota)= 0,57 W/im=°c | Peso total Tnfmz
K maximo admisible
Ubicacién Temp. °C a S b [
Cérdoba 4 0,32 0,6 0,87 1,52
UZ INSTALACIONES 2 A PROF. TITULAR: ARQ. MARIANO LIZIO ALUMNOS: BAQUE VIOTTO OCTAVIO GUILLERMO TP: CALEFACCION
PROF. ASISTENTE: ARQ. MARiA BELEN GARCIA BARROSO SALAZAR MARTINA ANO 2024
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Esquema del cerramiento

| Ubicacion| Cordoba ]
REVOQUE CEMENTICIO FxY-
 RevoouE wTERIOR A LA oL |_Epoca del aiio] INVIERNO ]
eLacA DE YESO [Zana bioclimatica] Ml templado calido ]
e | Orientacion| Norte |
POLIESTIRENO EXPANDIDO -
S
: Espesor A R Pe P
Lz (m) Wim °C m2 °C IW kg/m® kg/m?
Rsi 0,130
Revoque interior a la cal 0,020 0,870 0,023 1.800 36,00
Placa de yeso 0,010 0,440 0,023 750 7,50
Ladrillo comin 0,125 0,810 0,154 1.600 200,00
Poliestireno expandido 0,040 0,035 1,143 20 0,80
Ladrillo comun 0,125 0,810 0,154 1.600 200,00
Placa de yeso 0,010 0,440 0,023 750 7,50
Revoque cementicio exterior 0,020 1,390 0,014 2.100 42,00
#;DIV/0! 0,00
#iDIV/0! 0,00
Rse 0,040
IR Total = | 1,704 |m2eciw 493,80 |kg/m?
K({RTota)=| 0,59 Wwimec | Peso total [ 049 |
K maximo admisible
Ubicacion Temp. °C a S b [+
Coérdoba 4 0,32 0,6 0,87 1,52
UZ INSTALACIONES 2 A PROF. TITULAR: ARQ. MARIANO LIZIO ALUMNOS: BAQUE VIOTTO OCTAVIO GUILLERMO TP: CALEFACCION
PROF. ASISTENTE: ARQ. MARiA BELEN GARCIA BARROSO SALAZAR MARTINA ANO 2024
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Esquema del cerramiento

| Ubicacion] Cordoba ]
Aen e veso |  Epoca del afiof INVIERNO |
suaraveveso | | Zona bioclimatica] __Ill templado calido |
. FuMOE POLIETILENG 1 Orientacion] Norte |
LADRILLO CERAMICO -
S PERFIL GALVANIZADO q
. Espesor A R Pe P
chinb be (m) Wi m °C m2 °C W kg/m® kg/m?
Rsi 0,130
Revoque interior a la cal 0,020 0,870 0,023 1.800 36,00
Placa de yeso 0,010 0,440 0,023 750 7,50
Film de polietileno 0,000 #iDIV/0! 0,00
Fibra de vidrio 0,040 0,042 0,952 50 2,00
Perfil galvanizado 0,030 #iDIV/0! 0,00
Ladrillo ceramico 0,180 0,490 0,367 1.200 216,00
Placa de yeso 0,010 0,440 0,023 1.800 18,00
Revoque cementicio ext 0,020 1,390 0,014 2.100 42,00
#iDIV/0! 0,00
Rse 0,040

IR Total = | 1,573 Jm2eciw 321,50 |kg/m?
K(1RTota)=| 0,64 Wimec | Peso total Tnfmz

K maximo admisible

Ubicacion Temp. °C a S b [
Cérdoba -4 0,32 0,6 0,87 1,52
INSTALACIONES 2 A PROF. TITULAR: ARQ. MARIANO LIZIO ALUMNOS: BAQUE VIOTTO OCTAVIO GUILLERMO TP: CALEFACCION
PROF. ASISTENTE: ARQ. MARIA BELEN GARCIA BARROSO SALAZAR MARTINA ANO 2024
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PLANILLA 3 CUBIERTA

Esquema del cerramiento

LAD. BOVEDILLA CERAMICO I UblcaCIGrll Cor o a I
H* DE AGREGADO LIVIANO l Epoca del aﬁol NVIE'R'NU_I
. Zona bioclimatica] Il templado calido |
s | Qrientacion| Horizontal |
it CIELORRASO DE YESO Y CAL
N Espesor A R Pe P
Masa (m) W/ m °C m2 °C W kg/m® kg/m?
Rsi 0,1
Cielorraso de yeso y cal 0,020 0,700 0,029 1.400 28,00
Ladrillo hueco ceramico 0,120 0,490 0,245 1.200 144,00
Losa de H°A® 0,050 2,030 0,025 2.400 120,00
H° de agregado liviano 0,130 0,244 0,533 800 104,00
Lad. Bovedilla ceramico 0,030 0,810 0,037 1.600 48,00
#iDIV/0! 0,00
#iDIV/0! 0,00
#iDIV/0! 0,00
#iDIV/0! 0,00
Rse 0,04
IR Total = | 0,868 |m2cciw 444,00 |kg/m*
l K({/RTota) =} 1,15 |[W/m*°C | Peso total Tnlmz

K NO VERIFICA, DEBE MEJORARSE

K maximo admisible

Ubicacion Temp. °C a S b c
Cérdoba -4 0,28 0,5 0,72 1
Uz INSTALACIONES 2 A PROF. TITULAR: ARQ. MARIANO LIZIO ALUMNOS: BAQUE VIOTTO OCTAVIO GUILLERMO TP: CALEFACCION
PROF. ASISTENTE: ARQ. MARIA BELEN GARCIA BARROSO SALAZAR MARTINA ANO 2024
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PLANILLA 3 CUBIERTA

Esquema del cerramiento

LAD. BOVEDILLA CERAMICO I Ubicacic’ml Cordoba I
H* DE AGREGADO LIVIANC
POLIESTIRENO EXPANDIDO | Epoca del_ar'\ol TNVIERNO |
LOSA DE H*A®
s [Zona bicclimatica] I templado calido ]
1 Orientacion]| Horizontal ]
CIELORRASO DE YESO Y CAL
LADRILLO HUECO CERAMICO
3 Espesor A R Pe P
Materiales (m) Wi m °C m2 °C W kg/n® kg/me
Rsi 0,100
Cielorraso de yeso y cal 0,020 0,700 0,029 1.400 28,00
Ladrillo hueco cerdmico 0,120 0,490 0,150 1.200 144,00
Losa de H°A® 0,050 2,030 0,025 2.400 120,00
Poliestireno expandido 0,030 0,035 0,857 20 0,60
H° de agregado liviano 0,200 0,244 0,820 800 160,00
Lad. Bovedilla ceramico 0,030 0,810 0,037 1.600 48,00
#iDIV/0! 0,00
#;DIV/0! 0,00
#iDIV/0! 0,00
Rse 0,040

[R Total = 2057 Jmeeiw 500,60 ]o/m?
K(RTota)= 0,49 [w/mec | Peso total [ 0,50 _|Tnim

K maximo admisible

Ubicacién Temp. °C a S b c

Cérdoba -4 0,28 0,5 0,72 1
. . . A L d
Uz INSTALACIONES 2 A PROF. TITULAR: ARQ. MARIANO LIZI0 . ALUMNOS: BAQUE VIOTTO OCTAVIO GUILLERMO TP: CALEFACCION Ui -~ I
PROF. ASISTENTE: ARQ. MARIA BELEN GARCIA BARROSO SALAZAR MARTINA ANO 2024 =’
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PLANILLA 3 CUBIERTA

Esquema del cerramiento

LAD SOVEDILLA GERAMICO [ Ubicacién] Cordoba ]
LA DE A | Epoca del afio] TNVIERNO |
‘ [Zona bioclimatica] 1l templado calido |
r | Orientacion] Horizontal |
LADRILLO HUECO CERAMICO
5 Espesor A R Pe P
Materiates (m) W m °C m2 °C W Kg/n? ko/m?
Rsi 0,100
Cielorraso de yeso y cal 0,020 0,700 0,029 1.400 28,00
Camara de aire 0,100 0,150 0,00
Ladrillo hueco ceramico 0,120 0,490 0,245 1.200 144,00
Losa de H°A° 0,050 2,030 0,025 2.400 120,00
H° de agregado liviano 0,300 0,244 1,230 800 240,00
Lad. Bovedilla ceramico 0,030 0,810 0,037 1.600 48,00
#iDIV/0! 0,00
#{DIV/0! 0,00
#iDIV/0! 0,00
Rse 0,040

[RTotal = [ 1,855 |meverw [ 580,00 Jkgim*
[ K(1RTotal) =| 0,54 [|wimec | Peso total [ 0,68 |rnim

K maximo admisible
Ubicacién Temp. °C a S b c
Coérdoba -4 0,28 0,5 0,72 1
. . . A L
INSTALACIONES 2 A PROF. TITULAR: ARQ. MARIAN]O LIZI? . ALUMNOS: BAQUE VIOTTO OCTAVIO GUILLERMO Tli. CALEFACCION e ’ l
PROF. ASISTENTE: ARQ. MARIA BELEN GARCIA BARROSO SALAZAR MARTINA ANO 2024 =’

ABACA, NAHIR AGUSTINA



OTROS CERRAMIENTOS

LOCALES MEDIANEROS)

UZ& INSTALACIONES 2 A

PROF. TITULAR: ARQ. MARIANO LIZIO
PROF. ASISTENTE: ARQ. MARIA BELEN GARCiA

ALUMNOS: BAQUE VIOTTO OCTAVIO GUILLERMO
BARROSO SALAZAR MARTINA
ABACA, NAHIR AGUSTINA

TP: CALEFACCION
ANO 2024

EDIFICIO (1) Cordohb.a Capital. Zona Bioclimatica Ill-A. 1088 GD20. Se considera todo el edificio ELEMENTO SUP. (14) m? ¥(15) Ke (16) W/h m=C | 5.¥ K (17) W/°C
calefaccionado
M1 20,79 1 0,48 9,98
ENVOLVENTE (2) M2 25,27 0,5 0,48 6,06
SUPERFICIE CALEFACCIONADA (3) m?  |ALTURA (4) m| PLANTAS (5) VOLUMEN (6) m? SUMATORIA (z) 16,04
- PERDIDAS p (20
88,06 2,4 1 211,34 PISOS EN CONTACTO CON EL PERIMETRO (18) m Pp (19) W/M°C ot 29)
w/°C
TERRENO
50,92 1,38 70,27
CERRAMIENTOS OPACOS EXTERIORES (MUROS, TECHOS, ENTREPISO SOBRE ESPACIOS ABIERTOS)
ELEMENTO SUP. (7) m? Ko r(:zl,?lh S.Km(9) W/°C PERDIDAS VOLUMETRICAS POR n(21) PERDIDAS n (22)
INFILTRACION DE AIRE (22) =0,35X(21
R 35 037 12,40 ShiE 2 0,7
M2 17 0,37 6,29
CUBIERTA 88,06 0,47 41,39 PERDIDAS POR TRASMISION = (9) +(13) + (17) +(20) = 188,66 (23) w/°c
SUMATORIA (5) 60,07
CERRAMIENTOS OPACOS Y NO OPACOS EXTERIORES (ABERTURAS) Eskihias VOLSVIETRICERSIBCIUTRAS e Ron (23)/(6) = 0,89 (24) w/m*c
2 20 o,
ELEMENTO SUP. (10) m N (11) Kv (12) W/h m2°C | S.Kv.N (13) W/°C G 2217 28] 159 (25) W/mC
PERDIDAS VOLUMETRICAS GLOBALES
P1 1,64 1 2,4 3,94 G admisible| 1,65 (26) W/m*C
P2 1,64 1 3,2 5,25
L 3.9 1 2,41 9,40 CALCULO DE PERDIDAS TOTALES DE CALEFACCION
£V 3,38 L e i Localidad | CORDOBA Calculo G 1,59 W/m>C
Vi 1,2 1 2,41 2,89 ; —r .
Temperatura Exterior de Disefio -4,3 C Volumen 211,34 m?
V2 0,4 1 2,41 0,96 - —
Temperatura Interior de Disefio 20 *
V3 0,32 1 2,41 0,77
Va4 2,15 3 2,41 15,54 I Pérdidas totales de Calefaccién I G x V x (Tint-Text) I 8179 IWatts I
SUMATORIA (Z) 42,27

Al



PLANILLA CALCULO DE RADIADORES

Carga térmica (G) 'lﬂ'att

VOLUMEN TOTAL[ 211 Jms

Mota 2 bota 1 Mota 3 Mota 3
_ Radiador Elegido Dimensiones E
2 3 - Nicho* S
: = Carga =3 w g E g 1 § 2 3
— c
§ g | - SEFNERELEHE L 2 F
2 c |témica| 2 Modelo e = E 1] 2 c 2 -] = E_
g £ [setiocall 2 | Marca | TPCE | Tamadio | & % E T |E||ZE| =2 | 2|22 3 "
E 3 P < gle|dllsel 5 |2|%F| 2 3 ©
2 2 B=)] c |3 =
a < e =
o Watts mm | mm | mm | Watts | [is. m m m m ; Its.
COCINA | 24,77 123065 RAGALL TOP 800 B0 | 675 | 80 172 | 042 -] 064 | 0,00 | 0,00 ) 0,00 1 3,36
ESTAR 374 | 185814 RAGALL TOP 00 B0 | 675 | a0 172 | 042 1 058 | 0,00 | 0,00 0,00 1 4,62
BANO 1 4,68 | 232 516 RAGALL TOP 800 B0 | 675 | 80 172 | 042 2 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 1 0,84
PASILLO |12,65] 62843 | S RAGALL TOP 00 B0 | 675 | a0 172 | 042 5 040 | 080 | 0,83 | 0,13 1 21
BAND 2 737 | 366,164 RAGALL TOP 800 BO | B75 | &0 172 | 0,42 3 024 | 0,00 | 0,00 ) 0,00 1 1,26
DORM 1 22.48] 117,37 RAGALL TOFP 00 B0 | 675 | 80 172 | D42 7 056 | 0,00 0,00 ) 0,00 1 2,5
DORM 2 22 B7| 113625 RAGALL TOP 200 BO | 875 | a0 213 | 054 B 048 | 0,00 | 0,00 | 0,00 1 3,24
DORM 2 36,55 181581 RAGALL TOP &00 B0 | 675 | 80 172 | 042 1 088 | 0,00 | 0,00 0,00 1 4,62
BANO 3 8,21 | 407 847 RAGALL TOP 800 BO | B75 | &0 172 | 0,42 3 024 | 0,00 | 0,00 ) 0,00 1 1,26
COMEDOR | 37.4 | 1858, 14 RAGALL TOP 800 B0 | 675 | 80 172 | 0.42 11 0,88 | 0,00 | 0,00 ) 0,00 1 4,682
¥ Sup. ¥ Carga tdrmica para radiadores
214,4] 10651 5] &7 Jcantided de Lis. en el sistema 28,85
[ Capacidad Nominal de | | Cailculo de litros de agua de la INSTALAC ION Q [local) watts
Caldera CALDERA *Cantidad de slamenios =
10500 | x| | 0,00 Rendimiento watts
Wams TOT. DELB.T. R ———r . Litros
i [FADTADORES * Férmula icho comi
Mota 3 La “Cantidad de PO RGO GO
glemenins” cambia a color naranja Caniidad de Nros del Elstema' 20,00
cuando superamos los 12 Q {local) walls
recomendados y lendremaos que SUB TOTAL 28.86 Cantidad de slementon 8 e - 1.15
distribuir dicha cantidad en 2 10% TANQUE DE EXPANSION ZII]E Rendimianto watls
radiadores diferentes TOTAL I:Ti'tru-ﬁj 31,75

Mota 1: En el calculo no se uliiza & Coeficients de Servicio (1), Fluido (1) y cobor {III) porque los
fabricantes, en sus espedficaciones de rendimiento, ya consideran el uso de agua caliente con
circutaciin forzada, con serdcko continuo y practicamenis tedos kos elementos son de color

blance.

gelecciona "Ma®, g& usard |a fdemmula comdn

Mota 2: Al tikdar "5i" en la colurmna de "MNicho”, aulomaticamente e usard ka fdrmuta
para nicho comdn ko gue ssgnifica gue kB cantidad de elemmentos so incrementars en un
15% para compengar el rendimeento del ragiador por dicha uicackdn, v por ende gf se

92& INSTALACIONES 2 A

PROF. TITULAR: ARQ. MARIANO LIZI0
PROF. ASISTENTE: ARQ. MARIA BELEN GARCIA

ALUMNOS: BAQUE VIOTTO OCTAVIO GUILLERMO
BARROSO SALAZAR MARTINA
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TP: CALEFACCION
ANO 2024
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Em (-4 ACONDICIONAR _ ACONDICIONAR _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ I _ _ wEM
1-600 gméd[)
wentehe || B - =
N s e
Cont. G lemanice: 11 Modeo: TP
Ublcackin: DORM 3 Cant, de elementos: 6|
ecoon Do
DORMITERIG %
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oo
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ARe W Sup. 9.37 m2
P Vol. 22.43 m3
8
=
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=
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oA
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con N e 11
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et T e00
|
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p COMEDOR
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CBncacsn CoBoR. cublerta Sup. 19.82 m2
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| Cargatérmica(G)] 10500  |watts | SUPERFICIE TOTAL | 88,06 |m? | Tipodesolado |  porcelanato  [ryscotmzkw |Tubo PE-J@16mm | Temp. media del agualdosc |
DATOS PARA CALCULO DE PISO RADIANTE CALCULO DE PISO RADIANTE ARMADO y METROS FINALES de PISO RAD.
A B C D E F G H | J K L M N | o) P Q R
: .| Sup. Sup. Carga Resistividad Carga Metros de Metros | Temp. media 2 oo Metros por | Metros
Num D,::qlgi:i?e? local | Real d c:::r?:a calorica p/m2 | Termica solado F;’;“ térmica | Tubo porm2 | Lineales |  del suelo | VERIFICA?| S2ntidad S: Clreutos Coscik| eosmE | EaveI ) e | Tetiee
Local m2_|pisorad. " Wim2 m2KW - | Wim2. mi/m2 ml °c ) _ _ . ml. ml,
Datos del plano m2 ("E“I"D) Tipe de solado deT.n"102 (D=7} deT.n*1o2 Si o No ("K"1120m) Redendeo Amado de Circuitos por colectores (K ey rorxa®)
1 |c+EC 4022 36,17 4795,7 1326 porcelanato 15 | 1025 6,7 242,34 2920 Si 2,02 3 80,78 242,34
3 |BANO 1 1,19 1,13 1419 1256 porcelanato 10 | 1183 10 11,30 30,60 Si 0,09 1 1 11,30 11,30
4 |PASILLO+B2| 8,34 7,61 994 4 1307 porcelanato 10 | 1183 10 76,10 30.60 Si 0,63 1 1 76,10 76,10
6 |DORM 1 9,37 8,46 1117,2 1321 porcelanato 5 137 20 169,20 32,30 Si 1,41 2 2 84,60 169,20
7 |DORM 2 9,53 8,69 1136,3 1308 porcelanato = 137 20 173,80 32,30 Si 1,45 2 2 86,90 173,80
8 |DORM3+B3 | 18,65| 16,26 22238 136.8 porcelanato 5 137 20 325,20 32,30 Si 2.0 3 3 108,40 325,20
] 0,0 #iDIV/0! #N/D #N/D #N/D #N/D #NID #N/D #N/D #N/D
10 0,0 #DIV/0! #N/D #N/D #N/D #N/D #NID #N/D #N/D #N/D
87,3 | 78,32 | 104094 997,94 Verificacién 120 12 12 0 0 997,94
= Porcelanato Paso_ o Total metros | Temp. LIMITE sup. p/ zonas de| Longitud Total Total Total Falm
T Y aell] Caman/ e Madera s twbosin | estanciaMax. 20°C, Bafios | maxmapor [ T Circuitos | Cireuits | Gireuitos e
’ Alfombra plano comeecion Tint.+8°C (Hasta 32%) cireuitoen m, | CIrCuitos Col. 1 Col. 2 Col. 3 segin e ]ﬂ;
Se llena sabiendo la ubicacidn de los colectores en el planoe
Calculo de litros de agua de la INSTALACION Litros por metro de tubo Resumen de resultados del calculo de PISO RADIANTE
CALDERAS Tubo 16 de Tabla1o2 Temperatura media de agua elegida 40°C
5 [ x| 1.00 | 5,00 = 3,1416 x( 0.016/2)° Sumatoria de Col. "P" N° total de colectores de piso radiante 1
T Cant. Tolal de Calderas Litros =0.0002011m2 x1mt. de Col. "0" N° total de circuitos 12
= e =0.0002011 m3x 1000 e Col, "k N° total de metros de tubo sin correccion 998
Piso Radiante =0.20 litros por mt. (valor fijo) de Gol. "R” redondeado N° total de metros de tubo corregidos para comprar
0.2 x | 997 94 | #vALOR! Tubo 20 (En el mercado existen Rollos de 240m o rollos de 400m)
SR MG e a2 Cant. Total de mts. de tubo Gol, "R” Eilrgs =3,1416 x( 0.02/2) -
032) =0.0003142m2 x1mt. Glosario
= 0-000531 42 m3 x 1000 . BT Balance Térmico (Estimacion de Cargas térmicas)
SUB TOTAL] #VALOR! | |32 itros por mt. (valor fijo) W |Watt (unidad de potencia 1 W = Joule por segundo (1J/s) y de Calor (1W = B60Kcalfh)
10%) TANQUE DE EXPANSION| #;VALOR! Formula cm centimetro
TOTAL| #VALOR! Litros de un tubo p/mt °c grado centigrado
Litros = (. r¥) . 1mt .1000 Its. ml Metro lineal
m2 Metro cuadrado
Paso Separacion entre un tubo y otro en un piso radiante
m2K/W  |Unidad de la resistividad en Metros cuadrados x grados Kelvin sobre Watt
Wim2 Cantidad de Watts por metro cuadrado
miim2 Cantidad de metros lineales por metro cuadrado
Temperatura Limite superficial para zonas de estancia 29°C
Temperatura Limite superficial para zonas de bafios Tint. + 9°C
Temperatura Limite superficial para zonas marginales 35°C
Acordado por metivos fisiologicos
INSTALACIONES 2 A PROF. TITULAR: ARQ. MARIANO LIZIO ALUMNOS: BAQUE VIOTTO OCTAVIO GUILLERMO TP: CALEFACCION :l
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DETALLES Y ESPECIFICACIONES DE CALDERA:

Vista fromtal

MARCA PEISA - MODELO:

Wista superior
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PROF. TITULAR: ARQG. MARIANO LIZIO
PROF. ASISTENTE: ARQ. MARIA BELEN GARCiA
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ALUMNOS: BAQUE VIOTTO OCTAVIO GUILLERMO
BARROSO SALAZAR MARTINA
ABACA, NAHIR AGUSTINA

DIVA C

Reaferancias

A - Conexion mandada caledaccion

B - Conemidin entrada de g3

C - Conexicn entrada agua fria saniteria
D - Conesidn retomo calefaccion

E - Grifo da llenado

Unided da medida: mim.

TP: CALEFACCION @ 'il

ANO 2024




DETALLE CONSTRUCTIVO DE PISO RADIANTE CON

SUS CAPAS
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