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Los estudiantes desarrollan el Sistema de Refrigeración Central para un Centro Médico.
Primero aprenden a calcular todo el balance térmico de verano, verificando cuan eficiente son sus envolventes y a partir de ahí obtienen la cantidad 
de calor que deberán eliminar de dichos locales para lograr el CONFORT TÉRMICO.
Luego diseñan el trazado de conductos y ubicación de equipos y bocas terminales de refrigeración.
También mediante tablas y ábacos, calculan y dimensionan cada tramo de los conductos y el tamaño de rejas y difusores.
Finalmente culminan con una conclusión donde comprenden la importancia que tiene el diseño y composición de las envolventes y la influencia de 
la orientación ante los factores climáticos, aportando así a disminuir el consumo de energía y trabajar con envolventes más eficientes.
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TP N°3:BALANCE TÉRMICO

MEMORIA DESCRIPTIVA
   EN EL PRESENTE TRABAJO, ANALIZAMOS UN CENTRO MÉDICO UBICADO EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA, CON EL
OBJETIVO DE ASEGURAR EL CONFORT TÉRMICO DURANTE EL VERANO EN AMBIENTES DE DISTINTOS USOS Y
JERARQUIAS, QUE EN ESTE CASO SON UNA SALA DE ESPERA/GUARDIA, UN CONSULTORIO/PASILLO  Y UNA SALA DE
INTERVEVNCIONES Y APOYATURAS.
   PARA LOGRAR NUESTRO OBJETIVO, COMENZAMOS NUESTRO ANALISIS COMPLETANDO UNA PLANILLA DE
BALANCE TÉRMICO DE VERANO POR CADA AMBIENTE, DE LA CUAL OBTUVIMOS COMO RESULTADO FINAL LAS
TONELADAS DE REFRIGERACIÓN QUE CONSUMIRA NUESTRO EQUIPO.
   LA PLANILLA SE DESARROLA EN DOS PARTES: UNA PARA EL CALCULO DE CARGAS EXTERNAS Y OTRA PARA EL DE
CARGAS INTERNAS. DENTRO DE LAS CARGAS EXTERNAS, CALCULAMOS CUANTO CALOR SENSIBLE NOS APORTAN
NUESTROS CERRAMIENTOS POR TRANSMICIÓN Y RADIACIÓN, MIENTRAS QUE EN EL APARTADO DE CARGAS
INTERNAS, CALCULAMOS CUANTO CALOR LATENTE NOS APORTAN LAS PERSONAS Y ARTEFACTOS DEL AMBIENTE,
JUNTO CON EL CAUDAL DE INFRILTRACIÓN A TRAVÉS DE LAS HENDIJAS.
   ADENTRADOS EN LOS LOCALES, PROCEDIMOS A HACER UNA PLANTA ESQUEMÁTICA EN LA QUE UBICAMOS LAS
REJAS Y DIFUSORES NECESARIOS PARA REFRIGERARLOS, CON SUS RESPECTIVOS CONDUCTOS DE ALIMENTACIÓN Y
RETORNO. CON AYUDA DEL ÁBACO PSICOMÉTRICO DETERMINAMOS EL CAUDAL DE AIRE NECESARIO PARA
REFRIGERAR LOS LOCALES, Y ESTE DATO ES EL QUE NOS PERMITIÓ DIMENSIONAR TODOS LOS CONDUCTOS, REJAS
Y DIFUSORES UTILIZAZNDO LOS ÁBACOS CORRESPONDIENTES EN CADA CASO.
   TENIENDO EN CUENTA EL ESPACIO DISPONIBLE EN EL CIELORRASO Y EL COSTO, DECIDIMOS UTILIZAR DUCTOS
RECTANGULARES MANTENIENDO UNA ALTURA DE 30CM, VARIANDO SU ANCHO. YA HABIENDO OBTENIDO EL
DIMENSIONADO DEFINITIVO DE CADA ELEMENTO, PROCEDIMOS A REPRESENTAR LA INSTALACIÓN COMPLETA EN
PLANTA Y CORTE.



SALA DE INTERVENCIONES Y APOYATURA



PASILLO Y CONSULTORIOS



SALA DE ESPERA Y SALA DE GUARDIA





QAT= 
QS

9838

Los cálculos se hicieron con los
resultados subtotales, FCS, TR,
Etc., dados por la profesora en
clase  

AMARILLO (Quirófano) 

QS=  Subt 1 + Subt 2

QS=  3810w + 6028w 

QS=  9838w

0,36 x (Temp Int - Temp Imp)

0,36 x (21º- 9,3º)

QAT= 2335,71 / 60 = 38,93m3/min 

ROSA (Sala De Espera) 

QS=  8935w + 15031w 

QAT= 

QS=  23966

23966

0,36 x (24º- 12.1º)
QAT= 

QAT= 2363,68 / 60 = 93,24m3/min 

QAT= 
QS

0,36 x (Temp Int - Temp Imp)

QS=  Subt 1 + Subt 2

ROJO (Consultorio) 

QS=  4113w + 6013w 

QS=  10126

10126

0,36 x (24º- 12.1º)
QAT= 

QAT= 5594,30 / 60 = 93,24m3/min 

QAT= 
QS

0,36 x (Temp Int - Temp Imp)

QS=  Subt 1 + Subt 2

Se toma 12,1, ya que las zonas roja y rosa comparten
la misma maquina, pero en realidad seria 12,5 lo
necesario

132,64m3/min

CALCULOS DE QAT



QAT 132,64
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QAT 39,93
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QAT 132,64

RETORNO ROJO ROSA
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QR8

QAT 39.93

QR9

QR10

QR11
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