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UNC-FAUD CURSO ANUAL 2024 INSTALACIONES 2A
Docente: GONZALEZ, Gastén
Alumnos: RODRIGUEZ, Agostina
GRUPO [SALOMON, Gabriela
N°8 MOLFA, Sergio
PLANILLA 1. PUNTOS MINIMOS DE UTILIZACION
N© Bocas Iluminacién BI N° de Tomacorrientes T N° de Tomacorrientes TE N.© Bocas iluminacion (IUE)
AMBIENTE | SUP. (m2) (UG) (TUG) (TUE)
s/AEA s/PROYECTO S/AEA s/PROYECTO S/AEA s/PROYECTO S/AEA s/PROYECTO

ESTAR-COM 34,85 2 5 4 4 NE 1 _ _
DORMI 1 17,82 1 2 3 8 NE _ _ _
DORMI 2 11,33 1 2 2 6 NE _ _ _
DORMI 3 11,85 1 2 2 6 NE _ _ _
COCINA 10,45 2 5 3 10 NE 4 _ 1
BANO 1 4,4 1 1 1 2 NE _ _ _
BARNO 2 4,1 1 1 1 2 NE _ _ _
BANO 3 2,5 1 1 1 2 NE _ _ _
GALERIA 19,82 1 5 1 4 NE _ _ _
PASILLO 6,02 1 4 1 3 NE _ _ _
COCHERA 26,51 1 2 1 4 _ _

TOTAL BOCAS 13 30 20 51 0 5 0 1




UNC-FAUD CURSO ANUAL 2024
PLANILLA 2. DEMANDA DE POTENCIA MAXIMA SIMULTANEA
canT. pe | POTENCIA | POTENCIA POTENCIA | POTENCIA
CIRCUITOS BOCAS NOMINAL | NOMINAL | _ oo TOTAL TOTAL DPMS
POR BOCA | POR BOCA
Proyecto Proyecto AEA SIMULT. Proyecto AEA
o 1ro BloT (VA) (VA) (VA) (VA) (VA)
1 2 3 4 5=1x2x4 S/TABLA V
1 UG 15 15 60 0,66 149 600 149
2 UG 15 15 60 0,66 149 600 149
3 TUG 12 100 150 1 1200 2200 1200
4 TUG 12 100 150 1 1200 2200 1200
5 TUG 13 100 150 1 1300 2200 1300
6 TUG 12 100 150 1 1200 2200 1200
7 TUG 10 100 150 1 1000 2200 1000
8 TUE 2 1000 1 2000 3300 2000
9 TUE 2 1500 1 3000 3300 3000
10 TUE 2 1600 NE 1 3200 3300 3200
1 TUE 2 1250 1 2500 3300 2500
12 IUE 1 500 0,66 330 500 330
TOTALES 17227 25900 17227

INSTALACIONES 2A



UNC-FAUD

Docente: GONZALEZ, Gaston

CURSO ANUAL 2024

INSTALACIONES 2A

Alumnos: RODRIGUEZ, Agostina

GRUPO SALOMON, Gabriela
N°8 MOLFA, Sergio
PLANILLA 3. PROYECTO ELECTRICO
CANT. DE INTENS. DE | SECCION
CIRCUITOS BOCAS DPMS VOLTAJE PROYECTO COND. PROTECCIONES
Proyecto
No TIPO BloT (VA) v) (A) (mm2) (PIA) (ID)
1 2 3 4=2/3 s/ TABLA 37 | s/ TABLA 37
1 UG 15 149 220 0,68 1,5 C10
2 UG 15 149 220 0,68 1,5 C10
3 TUG 12 1200 220 5,45 25 C16
4 TUG 12 1200 220 5,45 25 C16
5 TUG 13 1300 220 5,91 25 C16
6 TUG 12 1200 220 5,45 25 C16
7 TUG 10 1000 220 4,55 25 C16
8 TUE 2 2000 220 9,09 25 C16
9 TUE 2 3000 220 13,64 25 C16
10 TUE 2 3200 220 14,55 25 C16
11 TUE 2 2500 220 11,36 25 C16
12 IUE 1 330 220 1,50 25 C10
Circuito Seccional o Acometida 17227 220 78,30 35 C80 100A
Conductores desde Medidor hasta TP o TSG Seccién de conductor s/Tabla N° 37
35mm?2
Canalizacion Diametro de Cafieria s/ Tabla N°36 y punto 7.
RS 381 1/2"
GRADO DE ELECTRIFICACION Segun Tabla I. Grado de Electrificacion
SUPERIOR




UNC-FAUD

Docente: GONZALEZ, Gaston

CURSO ANUAL 2024

Alumnos: RODRIGUEZ, Agostina

INSTALACIONES 2A

GRUPO SALOMON, Gabriela
N°8 MOLFA, Sergio
PLANILLA 3. PROYECTO ELECTRICO
CANT. DE INTENS. DE | SECCION
CIRCUITOS BOCAS DPMS VOLTAJE PROYECTO COND. PROTECCIONES
Proyecto
No TIPO BloT (VA) v) (A) (mm2) (PIA) (ID)
1 2 3 4=2/3 s/ TABLA 37 | s/ TABLA 37

1 UG 15 149 220 0,68 1,5 C10

2 UG 15 149 220 0,68 1,5 C10

3 TUG 12 1200 220 5,45 25 C16 40A
4 TUG 12 1200 220 5,45 25 C16

5 TUG 13 1300 220 5,91 25 C16

6 TUG 12 1200 220 5,45 25 C16 63A
7 TUG 10 1000 220 4,55 25 C16

8 TUE 2 2000 220 9,09 25 C16

9 TUE 2 3000 220 13,64 25 C16 63A
10 TUE 2 3200 220 14,55 25 C16

11 TUE 2 2500 220 11,36 25 C16

12 IUE 1 330 220 1,50 25 C10 40A
13 ACU 1 2945 380 7,75 25 D16 D25

Circuito Seccional o Acometida 20172 380 31,06 6mm D32 80A

Conductores desde Medidor hasta TP o TSG 6mm2 Seccién de conductor s/Tabla N° 37
mm
Canalizacion Diametro de Cafieria s/ Tabla N°36 y punto 7.
RL 25"=4x6mm+PE
GRADO DE ELECTRIFICACION Segun Tabla I. Grado de Electrificacion
SUPERIOR
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UNC-FAUD DISTRIBUCION DE CARGAS POR FASE 12A
TIPO POTENCIA TOTAL | POTENCIA MONOFASICA INTENSIDAD DE CORRIENTE POR FASE (A)
FASE |N° CIRCUITO] Monoféasica POR CIRCUITO POR FASE CIRCUITOS CIRCUITOS
Trifasica A A TOTAL
© T (VA) (VA) MONOFASICOS TRIFASICOS
1 MONOFASICO 149
10 MONOFASICO 3200
- 5849 26,59
F1 MONOFASICO 1200 31,06
MONOFASICO 1300
13 TRIFASICO 2945 4,47
2 MONOFASICO 149
11 MONOFASICO 2500
- 5649,00 25,68
F2 7 MONOFASICO 1000 30,15
8 MONOFASICO 2000
13 TRIFASICO 2945 4,47
MONOFASICO 3000
MONOFASICO 1200
- 5730,00 26,05
F3 MONOFASICO 1200 30,52
12 MONOFASICO 330
13 TRIFASICO 2945 4,47
INTENSIDAD DE CORRIENTE EN LA FASE CON MAS CARGA 31,06
CONDUCTORES DESDE EL MEDIDOR HASTA EL TSG 6mm2

DIAMETRO DE LA CANERIA DESDE EL MEDIDOR HASTA EL TSG

RL 25"
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INSTALACIONES 2A - DISENO ELECTRICO Y TERMICO DE EDIFICIOS

Hoja para calcular:

Para el punto 1
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Para el punto 2
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Para el punto 4 - Calcular en Planilla de Equilibrio de Fases
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https://v3.camscanner.com/user/download

|UNC-FAUD DISTRIBUCION DE CARGAS POR FASE 12A
TIPO POTENCIA TOTAL | POTENCIA MONOFASICA INTENSIDAD DE CORRIENTE POR FASE (A)
FASE | N° CIRCUITO] Monoféasica POR CIRCUITO POR FASE CIRCUITOS CIRCUITOS
Trifasica < " TOTAL
o Tri (VA) (VA) MONOFASICOS TRIFASICOS
MONOFASICO
MONOFASICO
- 26,80
F1 MONOFASICO 42,55
MONOFASICO
TRIFASICO 15,75
MONOFASICO
MONOFASICO
- 24,50
F2 MONOFASICO 40,25
MONOFASICO
TRIFASICO 15,75
MONOFASICO
MONOFASICO
- 25,75
F3 MONOFASICO 41,50
MONOFASICO
TRIFASICO 15,75
INTENSIDAD DE CORRIENTE EN LA FASE CON MAS CARGA 42,55
CONDUCTORES DESDE EL MEDIDOR HASTA EL TSG 16mm2
DIAMETRO DE LA CANERIA DESDE EL MEDIDOR HASTA EL TSG RS 381 1/2"
MOLFA, Sergio PROTECCIONES:
ESTUDIANTES:  |RODRIGUEZ, Agostina PIA=50A |INTERRUPTOR DIFERENCIAL = 63A

SALOMON, Gabriela

GRADO DE ELECTRIFICACION = 16,16KVA = GRADO SUPERIOR
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UNC-FAUD

CURSO ANUAL 2024

Docente: GONZALEZ, Gaston

Alumnos: RODRIGUEZ, Agostina

INSTALACIONES 2A

GRUPO SALOM()N, Gabriela
N°8 MOLFA, Sergio
PLANILLA 3. PROYECTO ELECTRICO
CANT. DE INTENS. DE [ SECCION
CIRCUITOS BOCAS DPMS VOLTAJE PROYECTO COND. PROTECCIONES
Proyecto
No TIPO BloT (VA) v) (A) (mm2) (PIA) (ID)
1 2 3 4=2/3 s/ TABLA 37 | s/ TABLA 37

1 UG 15 149 220 0,68 1,5 C10

2 UG 15 149 220 0,68 1,5 C10

3 TUG 12 1200 220 5,45 25 C16 40A
4 TUG 12 1200 220 5,45 25 C16

5 TUG 13 1300 220 5,91 25 C16

6 TUG 12 1200 220 5,45 25 C16 63A
7 TUG 10 1000 220 4,55 25 C16

8 TUE 2 2000 220 9,09 25 C16

9 TUE 2 3000 220 13,64 25 C16 63A
10 TUE 2 3200 220 14,55 25 C16
11 TUE 2 2500 220 11,36 25 C16
12 IUE 1 330 220 1,50 25 C10 40A
13 ACU 1 2945 380 7,75 25 D16 25A
14 MBTF 7 15 50 0,30 1,5 B10
15 MBTS 4 12 12 1,00 1,5 B10 16A

Circuito Seccional o Acometida 20172 380 31,06 6mm D32 80A

Conductores desde Medidor hasta TP o TSG 6mm2 Seccién de conductor s/Tabla N° 37
mm
Canalizacion Digmetro de Cafieria s/ Tabla N°36 y punto 7.
RL 25" - 4x6mm+PE
GRADO DE ELECTRIFICACION Seguin Tabla I. Grado de Electrificacion
SUPERIOR




HOJA 1: CALCULO DE ASCENSORES

DATOS CONOCIDOS DATOS POR CONOCER
SUPERFICIE POR PISO (S) 450 m2 VELOCIDAD (v) 90m/min
PLANTAS (p) PB+15 TIPO DE CABINA 1
DENSIDAD POBLACION (D) 12m2/per CAPACIDAD DE CABINA (N) 8 personas
RECORRIDO VERTICAL (rv) 45m
PERSONAS PICO (a%) 10
TIEMPO ESPERA (Te) 60 seg.
Sup. N p!sos Densidad TOTAL
m2 servidos m2/per
POBLACION TOTAL (p) 450 15 12 563
p a%
POBLACION A TRASLADAR (n) 563 10 57 personas
2rvm Coef. paradas| v m/seg.
TIEMPO MINIMO TOTAL DEL VIAJE 90 18 15 108
(tv)
tv seg n personas N Conversion a
personas segundos
CANTIDAD DE
ASCENSORES 108 > 8 800 3
tv seg n“de
ascensores
VERIFICACION DE TIEMPO DE
ESPERA 108 3 %
Sup. Frente Profundidad Carga
m2 (m) (m) Transportada (kq)
DIMENSIONES DE CABINAS 1,8 1,2 1,5 600
DIMENSIONES DE PASADIZO 1,55 1,85
DIMENSIONES DE LOCALES RSU 070 100
POR PISO ' '
DIMENSIONES DEL LOCAL DE 150 200
RECEPCION DE RSU ' '

ESTUDIANTES: RODRIGUEZ, Agostina
SALOMON, Gabriela

MOLFA, Sergio
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Verificacién segun Resoluciones Generales ERSeP

LEY N° 10281  CERTIFICADO DE INSTALACION ELECTRICA APTA

) €RSeP

INTE REGULADOR BE LOS SERVICIOS POLICOS

N°49/2016 y N

INSTALACIONES EXISTENTES E
INSTALACIONES PARA
SUMINISTRO TRANSITORIO

INSTALACIONES NUEVAS, MODIFICACIONES O
AMPLIACIONES X

DATOS DEL PROPIETARIO DE LA INSTALACION / SOLICITANTE DEL CERTIFICADO

NOMBRE Y APELLIDO / RAZON SOCIAL Agostina Rodriguez cuIT

Agostina Rodriguez 27443587409
LOCALIDAD CALLE NUMERO
Cordoba Simon Bolivar 376
PISO DEPTO CODIGO POSTAL
3 D 5000

DATOS DEL INMUEBLE PARA EL QUE SE EXTIENDE EL CERTIFICADO

LOCALIDAD CALLE NUMERO
Cordoba Simon Bolivar 376
PISO DEPTO CODIGO POSTAL
3 D 5000
NUMERO DE REGISTRO DE INSTALACION ANTE COLEGIO IDENTIFICACION CATASTRAL
0815-20509 2467885 D5544M 0000 AB

TIPO DE INSTALACION CERTIFICADA

INSTALACION NUEVA X MODIFICACION DE INSTALACION EXISTENTE ~ AMPLIACION DE INSTALACION EXISTENTE

FINALIDAD DE LA INSTALACION

X INSTALACION DOMICILIARIA PEQUERNA INSTALACION INDUSTRIAL ~ PEQUENA INSTALACION COMERCIAL INSTALACION
MAYOR O DE
CARACTERISTICAS
CERTIFICA
X INST. DEL USUARIO Y PUNTO DE CONEX. Y MEDIC. SOLO INSTAL. DEL USUARIO.

TENSION NOMINAL

Sl

Sl

Sl

Sl

380

a) LA INSTALACION CERTIFICADA CUMPLE CON LA REGLAMENTACION DE LA ASOCIACION ELECTROTECNICA ARGENTINA (AEA) VIGENTE DE ACUERDO A SU TIPO.

b) LOS MATERIALES Y ELEMENTOS QUE CONFORMAN LA INSTALACION CERTIFICADA RESPONDEN LAS NORMAS IRAM O IEC APLICABLES Y SE AJUSTAN A LA RESOLUCION MP-SC N° 171/2016 COMP.
MODIF, O REEMP., DE SER EXIGIBLE.

¢) SE VERIFICA LA CORRECTA INSTALACION Y CARACTERISTICAS DEL TABLERO PRINCIPAL DEL USUARIO, DEL SISTEMA DE LA PUESTA A TIERRA DE PROTECCION Y DE LOS INTERRUPTORES
AUTOMATICOS CON PROTECCION CONTRA SOBRECARGA, CORTOCIRCUITO Y POR CORRIENTE DIFERENCIAL DE FUGA, SEGUN CORRESPONDA (SOLO CUANDO SE TRATE DE MODIFICACIONES O
AMPLIACIONES DE INSTALACIONES EXISTENTES) (1).

d) EL PUNTO DE CONEXION Y MEDICION DE ENERGIA ELECTRICA DE LA INSTALACION CERTIFICADA CUMPLE LOS ESTANDARES PARA LOS MATERIALES, ELEMENTOS, EQUIPOS ELECTRICOS Y
EJECUCION, CONFORME A LAS PRESCRIPCIONES DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS APLICABLES, EN LO RELATIVO A SU CONSTRUCCION, CONDICIONES Y ESTADO, VERIFICABLES EN FORMA
PREVIA AL OTORGAMIENTO DEL SERVICIO.

(1) SOLO EN CASO DE TRATARSE DE MODIFICACIONES O AMPLIACIONES DE INSTALACIONES EXISTENTES, DEBE VERIFICARSE LA CORRECTA INSTALACION Y CARACTERISTICAS DEL TABLERO
PRINCIPAL Y DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA DE PROTECCION DEL USUARIO INVOLUCRADO EN LA AMPLIACION O MODIFICACION; DEBE INSTALARSE EN EL TABLERO PRINCIPAL DEL USUARIO Y
EN CADA TABLERO SECCIONAL, UN INTERRUPTOR AUTOMATICO DE MANIOBRA CON PROTECCION CONTRA SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO PARA CADA LINEA O CIRCUITO ELECTRICO
INVOLUCRADO EN LA AMPLIACION O MODIFICACION, CON INTERRUPCION DE FASE/S Y NEUTRO; Y DEBE ASEGURARSE LA PROTECCION DE LA AMPLIACION O MODIFICACION CON INTERRUPTOR
AUTOMATICO POR CORRIENTE DIFERENCIAL DE FUGA MENOR O IGUAL A 30mA (INTERRUPTOR DIFERENCIAL), INSTALADO EN EL TABLERO PRINCIPAL DEL USUARIO O EN CADA TABLERO
SECCIONAL QUE CORRESPONDA, DEBIDAMENTE PROTEGIDO CONTRA SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO; DE MODO DE GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LA AMPLIACION O MODIFICACION
EJECUTADA.

 CANCELAR BORRADOR SIGUIENTE



~ LEYN°10281

CERTIFICADO DE INSTALACION ELECTRICA APTA

i ) €ERSeP

Verificacion segun Resoluciones Generales ERSeP j EATLRISRLAROA OR L83 SERVICIRS FiStices

N°49/2016 y N° 08/2017 -
DOCUMENTACION REQUERIDA AYUDA

LA DOCUMENTACION ADJUNTADA SE GUARDARA EN CID AL PRESIONAR FINALIZAR

TIPO DE DOCUMENTACION
DESCRIPCION DE LA INSTALACION CERTIFICADA

Linea de alimentacion: Red subterranea

Pilar/Acometida: El pilar de la acometida se encuentra distanciado de las demas instalaciones tanto
como de gas a 6 metros. Del medidor hasta el Tablero Principal de Usuario esta realizada con
conductores de 6mm2 y una PIA de 32A curva D. La puesta a tierra se compone de una jabalina de
material apto enterrada a 1.5m

Tipo de conexién: Trifasica

Grado de electrificacion SUPERIOR

Tableros: Se encuentra un Tablero Principal de Usuario ubicado en el comedor. De material PVC de
facil acceso.

Cuenta con 3 PIAS C10, 9 PIAS C16 y 1 PIA D16, con sus respectivos Interruptores Diferenciales, 2
de 40A, 2 Dl de 63A y 1 DI de 25A

Tiene tapa de PVC con sus stickers correspondientes.

Puesta a tierra conectada, (la jabalina correspondiente no supera los 40 Omhs.)

Interruptores Automaticos:

Cuenta con PIAS Bipolares - 3 PIAS C10, 9 PIAS C16 y 1 PIA D16 Tetrapolar

Interruptores Diferenciales: Interruptores bipolares, 2de 40A, 2 DI de 63A y 1 DI de 25A Tetrapolar
Canalizaciones: La instalacion se compone en su totalidad con canalizaciones rigidas de Acero semipesado
RS 16 - 5/8" - Cantidad 120m

Presenta cajas embutidas 10x15

Conductores: La secciones de los conductores se compone por 1.5mmz2 para los circuitos de IUG, y
de 2.5mmz2 para el resto de la instalacion.

Bocas: Un total de 30 Bocas octogonales para circuitos de IUG, 1 boca octogonal para circuito de IUE
50 bocas 10x15cm para circuitos de TUG, 8 bocas 10x15 para TUE

PAT: Jabalina de bronce, enterrada a 1.5m. Con tapa de PVC visible.

OBSERVACIONES

- CANCELAR BORRADOR SIGUIENTE



LEY N° 10281

Seguridad Eléctrica para la Provincia de Cérdoba

Verificacion segln Resoluciones Generales ERSeP

N° 49/2016 y N° 08/2017

CERTIFICADO DE INSTALACION ELECTRICA APTA
INSTALACIONES NUEVAS, MODIFICACIONES O AMPLIACIONES DE INSTALACIONES EXISTENTES,
INSTALACIONES NUEVAS DE USUARIOS QUE INTERNAMENTE GENEREN SU PROPIA ENERGIA
ELECTRICA Y SE VINCULEN A LA RED DE DISTRIBUCION

DOCUMENTACION REQUERIDA

LA DOCUMENTACION ADJUNTADA SE GUARDARA EN CID AL PRESIONAR FINALIZAR

o

ERSeP

ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS

AYUDA

TIPO DE DOCUMENTACION

VISTA EN PLANTA DE LA INSTALACION CERTIFICADA
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LEY N° 10281

CERTIFICADO DE INSTALACION ELECTRICA APTA
INES NUEVAS. MODIFICACIONES O AMPLIACIONES DE INS 2

€RSel

Verificacion segun Resoluciones Generales ERSeP IS e ek o o s sarices o ot
N°49/2016 y N° 08/2017 O —
DOCUMENTACION REQUERIDA AYUDA
LA DOCUMENTACION ADJUNTADA SE GUARDARA EN CID AL PRESIONAR FINALIZAR
TIPO DE DOCUMENTACION
MATERIALES DE LA INSTALACION CERTIFICADA
NOMBRE CANTIDAD | MARCA MODELO DESCRIPCION
1 1u moredo extra chata Gabinete PVC con riel din
2 70m baw sello iram Cable unipolar 2.5mm2
3 50m baw sello iram Cable unipolar 1.5m2
4 20m baw sello iram Cable tripolar 6mmz2
5 12u baw sello iram interruptor termomagnetico 10A
6 12u baw sello iram interruptor termomagnetico 16A
7 12u baw sello iram interruptor termomagnetico 32A
8 40 tecnocom tecnocom cajas 10x5
9 1 baw sello iram jabalina metalica
10 30 jeluz jeluz toma corriente doble
11 15 jeluz jeluz llaves de luz
12 1 x28 s16 alarma de sirena
13 2 x29 x28 teclado de mando
14 3 x28 x28 sensores de movimiento
15 1 x28 x28 llamador de celular
16 10 x28 x28 barreras detectoras de movimiento
17 2 baw sello iram interruptor diferencial bipolar 63A
18 2 baw sello iram interruptor diferencial bipolar 80A
19 2 baw sello iram interruptor diferencial bipolar 40A
20 3 tecnocom tecnocom cafieria de 1" pvc
21 13 tecnocom tecnocom cafieria de 5/8" pvc
22 100 jeluz jeluz grampas de cafieria 5/8"
23 10 jeluz jeluz grampas de cafieria 1"
24 30 tecnocom tecnocom caja octogonal
25 45 jeluz jeluz bastidor de 10x5
26 30 welt sello iram curva 90°
27 30 welt sello iram conectores
28 45 jeluz jeluz tapas ciegas para cajas
29 1 jeluz jeluz tablero pvc p/embutir

OBSERVACIONES

BORRADOR SIGUIENTE



LEY N° 10281 CERTIFICADO DE INSTALACION ELECTRICA APTA

Seguridad Eléctrica para la Provincia de Cérdoba INSTALACIONES NUEVAS, MODIFICACIONES O AMPLIACIONES INSTALACIONES EXISTENTES r
INSTALACIONES NUEVAS DE USUARIOS QUE INTERNAMENTE GENEREN SU PROPIA ENERGIA
ELECTRICA Y SE VINCULEN A LA RED DE DISTRIBUCION

ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS

Verificacion seguin Resoluciones Generales ERSeP
N° 49/2016 y N° 08/2017

DOCUMENTACION REQUERIDA AYUDA

LA DOCUMENTACION ADJUNTADA SE GUARDARA EN CID AL PRESIONAR FINALIZAR

TIPO DE DOCUMENTACION
FOTOGRAFIAS DE LA INSTALACION CERTIFICADA

1 Revalco
» Rv:u nczos e
q RV31 A24030 3"{3}: - '°" ]
240V S0/60Hz 1n ECwse ¥ OOFF

40A
len ooJ 10KANGE 015 1ECE1008-1
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2 2

OBSERVACIONES

- CANCELAR BORRADOR SIGUIENTE



EEY, N° 1 0281
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Verificacion segun Resoluciones Generales ERSeP
N° 49/2016 y N° 08/2017

DOCUMENTACION REQUERIDA

j2ERSGP

ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS

AYUDA
LA DOCUMENTACION ADJUNTADA SE GUARDARA EN CID AL PRESIONAR FINALIZAR
TIPO DE DOCUMENTACION
ESQUEMA UNIFILAR DEL/DE LOS TABLEROS DE LA INSTALACION CERTIFICADA
Linea EPEC Trifasica
N
N
N
AN
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electricidad (solo
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- CANCELAR BORRADOR SIGUIENTE
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