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DETALLE PISO RADIANTE
ESC. 1:10

Capas y espesores

1-Solados petreos 18mm

2-Pegamento de asiento 0.8mm

3-Carpeta(1:3)70mm

4-Tubo PEx 016mm

5-Malla SIMA electrosoldada de hierro 05.5 tramado 150x250mm
6-Barrera de vapor Film de polietileno de 100 micrones
7-Aislacion de poliestileno expandido 20mm 25Kg/m3
8-Contrapiso hidrofugo d120mm Platea de H°A°

9-Terreno natural
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